
IRC-2000 tilslutningsdiagram

Diode 
1N4004

+12 VDC 0 VDC
Strømforsyning

Grøn LED

Buzzer

Data 0

Data 1

0 volt

+ 12 volt DC

- 0 volt DC

+12 volt

UD-tryk

Dørsensor

GND

B-

A+

0 volt

RX

TX

RS232

RS485

UD-tryk

Dørsensor

Grøn LED

Buzzer

Data 0

Data 1

0 volt

+12 volt

+12 VDC

Diode 
1N4004

0 VDC

Strømforsyning

DørlåsDørlås

Læser A Læser B

Jumper JP1
RS232 eller RS485

Tilslutning af terminal adresse ”1":

RS232 via seriel COM-port/LIF-200:
(max. 15 meter)
JP1 sættes til 232

RS485 via USB-RS485/LIF-200:
(max. 1200 meter)
JP1 sættes til 485
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Husk at sætte LIF-200 til 232

Husk at sætte LIF-200 til 485

 


