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Tilslutning af W&T 61210 / 65210   
til Nox enheder

Kommunikationen skal sættes til 2wire RS485

Inde i enheden er en dipsw. Den skal sættes 
til RS485, 2wire. On on off on off

Dipsw 6 og 7 skal stå i off

Kommer fra 
Nox central
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Nox bus der går 
videre

W&T 
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1K03K3

W&T 
61210

Lysleder kabler 
krydses

Hvis denne bus er en ende 
af bussen, termineres over 

A og B med 120 ohm

Hvis der er et udtag på en W&T 
65210, skal denne monteres med 
DB9 stikket på samme måde som 

denne nederste tegning.


