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Tilslutning af MOXA TCF 142 S-SC singlemode 

Til Nox enheder 
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Den 3K3 modstand er taget ud fra at det er en 12V strømforsyning, det kan være at modstanden 

skal hæves til 4K7 eller 5K6, hvis der bruges NOX strømforsyning som er 15V. Kontrolmåling: ca. 

2,6V imellem minus og bus A, ca. 2,4V imellem minus og bus B. Det er vores anbefaling, at man 

monterer en repeater efter den sidste Moxa, for at gøre NOX bussen mere stabil. 

DIP switch:  

DIP 1 og 2 er til 2 tråds RS485 bus, DIP 3 er til intern 120 ohm’s modstand og DIP 4 er bus struktur 

(som perler på en snor) 
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